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УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы

Чувашской Республики

от 30.04.2020   № 205-рг
СХЕМА И ПРОГРАММА

перспективного развития электроэнергетики

Чувашской Республики на 2021–2025 годы

Основные цели и задачи

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 годы (далее – Схема и программа) разработаны в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».

Основной целью Схемы и программы являются разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность и формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.
Основными задачами Схемы и программы являются:

разработка предложений по скоординированному развитию объектов генерации (с учетом демонтажа) и электросетевых объектов номинальным классом напряжения 110 кВ и выше энергетической системы Чувашской Республики (далее – энергосистема Чувашской Республики) на пятилетний период по годам;

разработка предложений по развитию электрических сетей номинальным классом напряжения 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики на пятилетний период для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе;

обеспечение скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Чувашской Республики при формировании политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии;

обеспечение координации планов развития топливно-энергетического и промышленного комплексов, в том числе с учетом размещения объектов генерации, использующих возобновляемые источники энергии.

I. Программа перспективного развития электроэнергетики 
Чувашской Республики на 2021–2025 годы

1. Схема развития электроэнергетики

Схема развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–
2025 годы представлена на рисунке.
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Схема развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 годы

2. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый системным оператором

Прогноз потребления электроэнергии энергосистемы Чувашской Республики на 2020–2025 годы (по данным акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС») приведен в 
табл. 1.

Таблица 1
Прогноз потребления электроэнергии энергосистемы 
Чувашской Республики на 2020–2025 годы
	Параметр
	2019 г. (факт)
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Среднее 
значение 
за период

2020–

2025 гг.

	Потребление электроэнергии, млн. кВт(ч
	5107,7
	5191
	5207
	5232
	5253
	5278
	5313
	–

	Среднегодовые темпы изменения, %
	0,19
	1,62
	0,31
	0,48
	0,40
	0,48
	0,66
	0,66


Объем электропотребления в 2025 году планируется на уровне 5313 млн. кВт(ч. В соответствии с данными, приведенными в табл. 1, динамика изменения прогнозной величины потребления электроэнергии является положительной.

Прогноз максимального потребления мощности энергосистемы Чувашской Республики на 2020–2025 годы (по данным АО «СО ЕЭС») приведен в табл. 2.
Таблица 2
Прогноз максимального потребления мощности энергосистемы 
Чувашской Республики на 2020–2025 годы
	Параметр
	2019 г.

(факт)
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Среднее значение

за период 2020–2025 гг.

	Максимальное потребление мощности, МВт
	851,05
	890
	892
	894
	894
	896
	904
	-

	Среднегодовые темпы изменения, %
	1,26
	4,58
	0,22
	0,22
	0,0
	0,22
	0,89
	1,02


В соответствии с данными, приведенными в табл. 2, в энергосистеме Чувашской Республики прогнозируется увеличение максимального потребления мощности на 52,95 МВт к 2025 году по сравнению с 2019 годом.
3. Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности 
На основе прогнозных данных составлен перспективный баланс мощности и электроэнергии энергосистемы Чувашской Республики на период 2020–
2025 годов (табл. 3 и 4).
Таблица 3
Перспективный баланс мощности энергосистемы 
Чувашской Республики на период 2020–2025 годов

(МВт)

	Параметр
	2019 г. (факт)
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Потребление (собственный макси​мум)
	851,05
	890
	892
	894
	894
	896
	904

	Установленная мощность, всего, в том числе:
	2187
	2181
	2181
	2181
	2181
	2181
	2181

	ГЭС
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370

	ТЭС
	817
	811
	811
	811
	811
	811
	811

	Ограничения мощности
	574,09
	618,65
	618,65
	618,65
	618,65
	618,65
	618,65

	Располагаемая мощность
	1612,91
	1562,35
	1562,35
	1562,35
	1562,35
	1562,35
	1562,35

	Избыток (+) / де​фицит (-)
	761,86
	672,35
	670,35
	668,35
	668,35
	666,35
	658,35


Таблица 4

Перспективный баланс электроэнергии энергосистемы 
Чувашской Республики на период 2020–2025 годов

(млн. кВт(ч)

	Параметр
	2019 г. (факт)
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Потребность (потребление электрической энергии)
	5107,7
	5191
	5207
	5232
	5253
	5278
	5313

	Покрытие (производство электрической энергии), всего, в том числе:
	4129,9
	4550
	4583
	4621
	4658
	4658
	4673

	ГЭС
	2108,9
	2229
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100

	ТЭС
	2020,9
	2321
	2483
	2521
	2558
	2558
	2573

	Сальдо перетоков электрической энергии
	977,8
	641
	624
	611
	595
	620
	640


На основе представленных балансов можно сделать следующие выводы:

1) потребление электроэнергии энергосистемы Чувашской Республики к 2025 году прогнозируется на уровне 5313 млн. кВт·ч, что на 205,3 млн. кВт·ч больше уровня 2019 года;
2) потребление мощности энергосистемы Чувашской Республики к 
2025 году прогнозируется на уровне 904 МВт, что на 52,95 МВт больше уровня 2019 года;
3) в соответствии с прогнозом, представленным в проекте Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020–2026 годы, производство электрической энергии на Чебоксарской ГЭС в 2020 году будет составлять 2229 млн. кВт·ч в год, в 2021–2025 годы – 2100 млн. кВт·ч в год;
4) суммарная выработка электроэнергии на тепловых электростанциях энергосистемы (ТЭС) к 2025 году увеличится до 2573 млн. кВт(ч в год;

5) величина сальдо перетоков электроэнергии достигнет к 2025 году 
640 млн. кВт(ч в год. На протяжении всего рассматриваемого периода энергосистема Чувашской Республики останется дефицитной по электрической энергии и избыточной по мощности.
4. Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного Схемой и программой, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020–2025 годов
Согласно проекту Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020–2026 годы в Чувашской Республике не планируется ввод объектов 220 кВ и выше. 
Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного Схемой и программой, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020–2025 годов представлен в табл. 5.
Таблица 5
Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом
напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного Схемой и программой, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным тре-
                                                                               бованиям, на период 2020–2025 годов
	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	Проектная мощность, МВ·А,
длина ВЛ, км
	Год ввода
	Организация, 
ответственная 
за выполнение проекта
	Обоснование необходимости реализации представленного мероприятия

	ПС 110 кВ Светлая
	реконструкция:

замена силовых трансформаторов 2 x 10 МВ·А
	2 х 16


	16 МВ·А –2022
16 МВ·А –2023
	филиал ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»
	реализация технологического присоединения 


5. Оценка плановых значений показателя надежности оказываемых услуг в отношении территориальных сетевых организаций или их обособленных подразделений, оказывающих услуги по передаче электрической энергии

 Показатели надежности и качества услуг состоят из показателей уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества оказываемых услуг.

Уровень надежности и качества оказываемых услуг определяется обобщенным показателем уровня надежности и качества оказываемых услуг.

Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг рассчитывается на основании сопоставления фактических значений показателей надежности и качества услуг с их плановыми значениями и учитывает результаты достижения плановых значений показателей с учетом соответствующих коэффициентов значимости для конкретной сетевой организации.

Утвержденные плановые значения целевых показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций в Чувашской Республике приведены в табл. 6 и 7. 
Таблица 6

Утвержденные плановые значения показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии 

территориальных сетевых организаций в Чувашской Республике, у которых долгосрочный период регулирования 
начался до 2018 года и продолжается в 2018 году и далее

	№ пп
	Наименование сетевой организации в Чувашской Республике
	Год
	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, коэффициент
	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, коэффициент
	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг, коэффициент

	
	
	
	
	
	

	1.
	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
	2017
	0,1060 
	1,0000 
	1,0100 

	
	
	2018
	0,1044 
	1,0000 
	1,0100 

	
	
	2019
	0,1028 
	1,0000 
	1,0100 

	
	
	2020
	0,1013 
	1,0000 
	1,0100 

	
	
	2021
	0,0998 
	1,0000 
	1,0100 

	2.
	Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»
	2017
	0,0353
	1,0784
	0,8692

	
	
	2018
	0,0348
	1,0622
	0,8561

	
	
	2019
	0,0343
	1,0463
	0,8433

	
	
	2020
	0,0337
	1,0306
	0,8306

	
	
	2021
	0,0332
	1,0151
	0,8182


Таблица 7
Утвержденные плановые значения показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии 
территориальных сетевых организаций в Чувашской Республике, у которых долгосрочный период регулирования 
начался с 2018 года и позднее

	№ пп
	Наименование сетевой организации в Чувашской Республике
	Год
	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, часов
	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, шт.
	Показатель уровня качества оказываемых услуг, коэффициент

	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии»
	2020
	0,6443
	0,2932
	1

	
	
	2021
	0,6346
	0,2888
	1

	
	
	2022
	0,6251
	0,2845
	1

	
	
	2023
	0,6157
	0,2802
	1

	
	
	2024
	0,6065
	0,276
	1

	2.
	Открытое акционерное общество «Канашские городские электрические сети»
	2020
	0,2286
	0,2369
	1

	
	
	2021
	0,2252
	0,2333
	1

	
	
	2022
	0,2218
	0,2298
	1

	
	
	2023
	0,2185
	0,2264
	1

	
	
	2024
	0,2152
	0,2230
	1

	3.
	Муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинские городские электрические сети»
	2020
	0,2286
	0,2369
	1

	
	
	2021
	0,2252
	0,2333
	1

	
	
	2022
	0,2218
	0,2298
	1

	
	
	2023
	0,2185
	0,2264
	1

	
	
	2024
	0,2152
	0,223
	1

	4.
	Муниципальное унитарное предприятие «Алатырские городские электрические сети»
	2020
	0,5493
	0,1912
	1

	
	
	2021
	0,5411
	0,1883
	1

	
	
	2022
	0,533
	0,1855
	1

	
	
	2023
	0,525
	0,1827
	1

	
	
	2024
	0,5171
	0,18
	1

	5.
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж»
	2020
	0,2547
	0,1568
	1

	
	
	2021
	0,2509
	0,1544
	1

	
	
	2022
	0,2471
	0,1521
	1

	
	
	2023
	0,2434
	0,1498
	1

	
	
	2024
	0,2398
	0,1476
	1

	6.
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосеть»
	2020
	0,014
	0,00279
	1

	
	
	2021
	0,0137
	0,00275
	1

	
	
	2022
	0,0135
	0,00271
	1

	
	
	2023
	0,0133
	0,00267
	1

	
	
	2024
	0,0131
	0,00263
	1

	7.
	Общество с ограниченной ответственностью «Порецкагропромэнерго»
	2020
	1,3503
	0,5268
	1

	
	
	2021
	1,3301
	0,5189
	1

	
	
	2022
	1,3101
	0,5111
	1

	
	
	2023
	1,2905
	0,5034
	1

	
	
	2024
	1,2711
	0,4959
	1

	8.
	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района
	2020
	0,0516
	0,0172
	1

	
	
	2021
	0,0508
	0,0169
	1

	
	
	2022
	0,0501
	0,0167
	1

	
	
	2023
	0,0493
	0,0164
	1

	
	
	2024
	0,0486
	0,0162
	1

	9.
	Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»
	2020
	0,1805
	0,0952
	1

	
	
	2021
	0,1778
	0,0938
	1

	
	
	2022
	0,1751
	0,0924
	1

	
	
	2023
	0,1725
	0,091
	1

	
	
	2024
	0,1699
	0,0896
	1

	10.
	Общество с ограниченной ответственностью «Урмарские электрические сети»
	2020
	1,3503
	0,5268
	1

	
	
	2021
	1,3301
	0,5189
	1

	
	
	2022
	1,3101
	0,5111
	1

	
	
	2023
	1,2905
	0,5034
	1

	
	
	2024
	1,2711
	0,4959
	1

	11.
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть» 
	2020
	0,0218
	0,021
	1

	
	
	2021
	0,0215
	0,0207
	1

	
	
	2022
	0,0212
	0,0204
	1

	
	
	2023
	0,0209
	0,0201
	1

	
	
	2024
	0,0206
	0,0198
	1

	12.
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (филиал «Трансэнерго»)
	2020
	1,3503
	0,5268
	1

	
	
	2021
	1,3301
	0,5189
	1

	
	
	2022
	1,3101
	0,5111
	1

	
	
	2023
	1,2905
	0,5034
	1

	
	
	2024
	1,2711
	0,4959
	1

	13.
	Акционерное общество «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»
	2020
	0,0733
	0,2846
	1

	
	
	2021
	0,0722
	0,2803
	1

	
	
	2022
	0,0711
	0,2761
	1

	
	
	2023
	0,0701
	0,2719
	1

	
	
	2024
	0,069
	0,2679
	1

	14.
	Открытое акционерное общество «Янтарь»
	2020
	0,014
	0,00279
	1

	
	
	2021
	0,0137
	0,00275
	1

	
	
	2022
	0,0135
	0,00271
	1

	
	
	2023
	0,0133
	0,00267
	1

	
	
	2024
	0,0131
	0,00263
	1

	15.
	Общество с ограниченной ответственностью «Устра»
	2019
	2,2960
	0,7733
	1

	
	
	2020
	2,2616
	0,7617
	1

	
	
	2021
	2,2277
	0,7502
	1

	
	
	2022
	2,1942
	0,7390
	1

	
	
	2023
	2,1613
	0,7279
	1

	16.
	 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»
	2019
	0,3153
	0,1860
	1

	
	
	2020
	0,3105
	0,1832
	1

	
	
	2021
	0,3059
	0,1805
	1

	
	
	2022
	0,3013
	0,1778
	1

	
	
	2023
	0,2968
	0,1751
	1

	17.
	Общество с ограниченной ответственностью «Северные электрические сети»
	2018
	2,2960
	0,7733
	1

	
	
	2019
	2,2616
	0,7617
	1

	
	
	2020
	2,2277
	0,7502
	1

	18.
	Общество с ограниченной ответственностью «Электрогарант»
	2018
	2,2960
	0,7733
	1

	
	
	2019
	2,2616
	0,7617
	1

	
	
	2020
	2,2277
	0,7502
	1

	19.
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
	2018
	5,7630
	0,7733
	1

	
	
	2019
	5,6766
	0,7617
	1

	
	
	2020
	5,5914
	0,7502
	1

	20.
	Общество с ограниченной ответственностью «СК Олимп»
	2018
	0,3255
	0,0585
	1

	
	
	2019
	0,2540
	0,0444
	1

	
	
	2020
	0,1982
	0,0337
	1

	21.
	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоактив»
	2018
	1,7517
	0,0047
	1

	
	
	2019
	1,3669
	0,0036
	1

	
	
	2020
	-
	-
	-

	22.
	Общество с ограниченной ответственностью «Сетьсервис»
	2018
	2,2960
	0,7733
	1

	
	
	2019
	2,2616
	0,7617
	1

	
	
	2020
	2,2277
	0,7502
	1

	23.
	Общество с ограниченной ответственностью «Территориальные электрические сети»
	2018
	2,2960
	0,7733
	1

	
	
	2019
	2,2616
	0,7617
	1

	
	
	2020
	2,2277
	0,7502
	1

	24.
	Общество с ограниченной ответственностью «НЭСК»
	2019
	2,2960
	0,7733
	1

	
	
	2020
	2,2616
	0,7617
	1

	
	
	2021
	2,2277
	0,7502
	1

	25.
	Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарская независимая сетевая компания»
	2019
	2,2960
	0,7733
	1

	
	
	2020
	2,2616
	0,7617
	1

	
	
	2021
	2,2277
	0,7502
	1

	26.
	Открытое акционерное общество «Чебоксарские городские электрические сети»
	2019
	2,2960
	0,7733
	1

	
	
	2020
	2,2616
	0,7617
	1

	
	
	2021
	2,2277
	0,7502
	1

	27.
	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
	2018
	14,7018
	1,9809
	1

	
	
	2019
	13,3421
	1,9512
	1

	
	
	2020
	12,1081
	1,9220
	1

	
	
	2021
	10,9882
	1,8931
	1

	
	
	2022
	9,9719
	1,8647
	1

	28.
	Ядринское муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
	2018
	7,5584
	1,6703
	1

	
	
	2019
	7,0630
	1,3778
	1

	
	
	2020
	6,5999
	1,1365
	1

	
	
	2021
	6,1673
	0,9374
	1

	
	
	2022
	5,7630
	0,7733
	1

	29.
	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района»
	2020
	-*
	-*
	-*

	30.
	Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»
	2020
	-*
	-*
	-*


___________

* Показатели не установлены, т.к. территориальные сетевые организации не вступили в долгосрочный период регулирования. 
На основании анализа табл. 6 и 7 можно сделать следующий вывод: показатели средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии в пределах рассматриваемого периода установлены с тенденцией к снижению, что положительно влияет на увеличение уровня надежности и качества услуг по передаче электроэнергии по энергосистеме Чувашской Республики.

II. Схема развития электроэнергетики 
Чувашской Республики на 2021–2025 годы

6. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ

Перечень ВЛ 220 кВ и выше филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики, представлен в табл. 8.
Перечень ВЛ 220 кВ филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики, представлен в табл. 9.

Таблица 8
Перечень ВЛ 220 кВ и выше филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики 
	№

пп
	Наименование ВЛ/КЛ
	Год ввода
	Протяженность, км
	Марка 
провода


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары
	1978
	77,33
	АС-400/51, 
АС-500/336

	2.
	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Нижегородская
	1978
	104,60
	АС-400/51, 
АС-500/336

	3.
	ВЛ 220 кВ Помары – Тюрлема
	1963, 1984
	8,68
	АС-300/39, 
АС-300/48, 
СБ-300/167, 
АС-400/51

	
	
	1964, 1984
	43,22
	АС-300/39, 
АС-330/39, 
СБ-300/167, 
АС-400/51

	4.
	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш I цепь
	1970
	77,52
	АСО-300/39

	5.
	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь c отпайкой на ПС Абашево
	1986


	87,76
	АС-400/51

	6.
	Отпайка на ПС 220 кВ Абашево от ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь
	1988
	8,48
	АС-400/51

	7.
	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Венец с отпайкой на ПС Абашево
	1987
	123,40
	АС-400/51

	8.
	Отпайка на ПС 220 кВ Абашево от ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Венец
	1988
	6,10
	АС-400/51

	9.
	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Тюрлема
	1963, 1986


	79,35
	АСО-300/39,
АС-400/50

	10.
	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь
	1963
	11,55
	АСО-300/39

	11.
	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь
	1970
	10,90
	АСО-300/39

	12.
	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чигашево
	1986
	75,50
	АПС-400/51,

АСКС-400/93


Таблица 9
Перечень ВЛ 220 кВ филиала ОАО «Сетевая компания» 
Буинские электрические сети, относящихся к энергосистеме 
Чувашской Республики

	№ пп
	Наименование ВЛ/КЛ
	Год ввода
	Протяженность
	Марка провода

	
	
	
	по трассе
	по цепям
	

	1.
	ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец I цепь

(ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 1)
	1986
	109,95
	109,95
	АС-240/32

	2.
	ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 
II цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 2)
	1986
	109,74
	109,74
	АС-240/32


Перечень ПС 220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики, представлен в табл. 10.

Таблица 10
Перечень ПС 220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, 
относящихся к энергосистеме Чувашской Республики 
	№
пп
	Наименование
	Напряжение

кВ
	Тип (авто) трансформатора
	Номинальная мощность, МВ·А
	Год ввода


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ПС 220 кВ Абашево
	230/11
	Т-1
	ТРДЦН-63000/220
	63
	1989

	
	
	
	Т-2
	ТРДЦН-63000/220
	63
	1989

	
	
	
	Т-3
	ТРДЦН-63000/220
	63
	1991

	2.
	ПС 220 кВ Венец
	230/120/6,5
	АТ-1
	АТДЦТН-125000/220/110
	125
	1988

	
	
	115/6,6
	Т-1
	ТДН-16000/110
	16
	2016

	
	
	
	Т-2
	ТДН-16000/110
	16
	2016

	3.
	ПС 220 кВ Канаш
	230/115/38,5
	АТ-1
	АТДЦТНГ-125000/220/110/35
	125
	1970

	
	
	
	АТ-2
	АТДЦТН-125000/220/110-У1
	125
	1982

	
	
	115/6
	Т-1
	ТДТН-16000/110
	16
	1971

	
	
	
	Т-2
	ТДТН-16000/110
	16
	1975

	
	
	10/6
	Т-3
	ТМ-3200/10/6
	3,2
	1990 (год изг. 1960)

	4.
	ПС 220 кВ Тюрлема
	230/121/10,54
	АТ-1
	АТДЦТН-125000/220/110-У1
	125
	1987

	
	
	
	АТ-2
	АТДЦТН-125000/220/110-У1
	125
	1987


Перечень ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» представлен в табл. 11.
Таблица 11
Перечень ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»
	№

пп
	Диспетчерское наименование
	Границы участка ЛЭП (номера 
граничных опор, линейные порталы объектов электроэнергетики)
	Длина 
воздушного участка
	Количество цепей
	Марка 
провода


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Алатырское производственное отделение



	1.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Буинск участок Алатырь – Киря с отпайкой на ПС Алтышево


	оп. № 1 – 67 (отп. на ПС 110 кВ Алтышево) 
	19,90
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 67 (отп. на ПС 110 кВ Алтышево) – 139
	21,86
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 139 – 10 (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Киря)
	2,30
	1
	АС-185/29

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Алтышево
	8,70
	1
	АС-95/16

	2.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Буинск участок Буинск – Киря
	оп. № 10 – 139 (граница раздела эксплуатационной ответственности) (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Киря)
	2,30
	1
	АС-185/29

	3.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Порецкая участок Алатырь – Кувакино
	оп. № 1 – 92
	17,86
	1
	АС-120/19

	4.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Порецкая участок Кувакино – Семеновская
	оп. № 92 – 175А
	15,57
	1
	АС-120/19

	5.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Порецкая участок Кувакино – Семеновская
	оп. № 175А – 42 (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Семеновская)
	7,50
	
	АС-120/19

	
	
	оп. № 1(175А) – 42 (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Семеновская)
	7,50
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 175А – 222
	9,10
	1
	АС-120/19

	6.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Шемурша участок Алатырь – Первомайская с отпайкой на ПС Алтышево
	оп. № 1 – оп. 60 (отп. на ПС 110 кВ Алтышево)
	14,62
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 60-132 
	18,95
	1
	АС-185/29

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Алтышево
	3,07
	1
	АС-120/19

	7.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Шемурша участок Шемурша – Первомайская
	оп. № 6 – 1 (132) (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Первомайская)
	1,36
	2
	АС-185/29

	
	
	оп. № 1(132) – 6 (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Первомайская)
	1,36
	2
	АС-185/29

	
	
	оп. № 132 – 188 (граница раздела эксплуатационной ответственности)
	13,74
	1
	АС-185/29

	8.
	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга I цепь с отпайками
	оп. № 315 – 303 (отп. на ПС 110 кВ Северная)
	2,56
	2
	АС-185/29

	
	
	оп. № 303 (отп. на ПС 110 кВ Северная) – оп. 299 (отп. на ПС 110 кВ Шумерля)
	0,15
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 299 (отп. на ПС 110 кВ Шумерля) – оп. 218 (отп. на ПС 110 кВ Ходары)
	19,62
	1
	АС-150/24

	9.
	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга I цепь с отпайками
	оп. № 218 (отп. на ПС 110 кВ Ходары) – оп. 131 (граница раздела эксплуатационной ответственности)
	21,62
	1
	АС-150/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Северная
	менее 50 м
	
	АС-185/29

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Шумерля
	менее 50 м
	
	АС-185/29

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Ходары
	11,50
	2
	АС-70/11

	10.
	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга II цепь с отпайками
	оп. № 280 – 268 (отп. на ПС 110 кВ Северная)
	2,56
	2
	АС-185/29

	
	
	оп. № 268 (отп. на ПС 110 кВ Северная) – оп. 264 (отп. на ПС 110 кВ Шумерля)
	0,15
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 264 (отп. на ПС 110 кВ Шумерля) – оп. 193 (отп. на ПС 110 кВ Ходары)
	19,61
	1
	АС-150/24

	
	
	оп. № 193 (отп. на ПС 110 кВ Ходары) – оп. 115 (граница раздела эксплуатационной ответственности)
	21,64
	1
	АС-150/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Северная
	менее 50 м
	
	АС-185/29

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Шумерля
	менее 50 м
	
	АС-185/29

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Ходары
	11,50
	2
	АС-70/11

	11.
	ВЛ 110 кВ Венец – Порецкая участок Венец – Алгаши
	оп. № 1 – 99
	21,43
	1
	АС-120/19

	12.
	ВЛ 110 кВ Венец – Порецкая участок Алгаши – Кожевенная
	оп. № 1 – 79
	16,55
	1
	АС-120/19

	13.
	ВЛ 110 кВ Венец – Порецкая участок Порецкая – Кожевенная
	оп. № 1 – 82
	15,63
	1
	АС-120/19

	14.
	ВЛ 110 кВ Заволжская – Венец участок Венец – Аликово
	оп. № 1 – 32 (граница раздела эксплуатационной ответственности) 
	6,40
	2
	АС-120/19

	15.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Саланчики – Венец
	оп. № 1 – 66а
	14,70
	1
	АС-120/19

	
	
	оп. № 66а – 4 (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Саланчики)
	0,30
	2
	АС-120/19

	16.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Красные Четаи – Саланчики
	оп. № 4 – 66а (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Саланчики)
	0,30
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 66а – 136
	15,47
	1
	АС-120/19

	17.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Кукшум – Красные Четаи
	оп. № 1 – 119
	25,51
	1
	АС-120/19

	18.

	ВЛ 110 кВ Алатырь – Хмельмаш
	оп. № 1 – 27
	5,30
	1
	АС-120/19

	
	
	оп. № 1(27) – 5 (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Хмельмаш)
	0,63
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 1(27) – 5 (ВЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ Хмельмаш)
	0,63
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 27 – 84 (граница раздела эксплуатационной ответственности)
	14,40
	1
	АС-120/19

	Северное производственное отделение



	1.
	ВЛ 110 кВ Заволжская – Венец участок Венец – Аликово
	оп. № 32 (граница раздела эксплуатационной ответственности) – 202
	38,709
	1
	АС-120/19

	2.
	ВЛ 110 кВ Заволжская – Венец участок Яндоба – Аликово
	оп. № 1 – 50
	10,34
	1
	АС-120/19

	
	
	оп. № 50 – 66
	3,33
	1
	АС-150/24

	
	
	оп. № 66 – 77
	2,4
	1
	АЖ-120

	
	
	оп. № 77 – 81
	0,546
	1
	АС-150/24

	3.
	ВЛ 110 кВ Заволжская – Венец участок Заволжская – Яндоба
	оп. № 1 – 65
	13,82
	1
	АС-120/19

	4.
	ВЛ 110 кВ Кабельная – Кокшайск участок Кабельная – Уржумка с отпайкой на ПС Сидельниково
	оп. № 1 – 14
	2,23
	1
	АС-240/32

	
	
	оп. № 14 – 28
	2,93
	1
	АС-150/24

	
	
	оп. № 28 – 32
	2,68
	1
	БС-185

	
	
	оп. № 32 – 41
	1,845
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 41 – 79 (отп. на ПС 110 кВ Сидельниково)
	8,472
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 79 (отп. на ПС 110 кВ Сидельниково) – 124
	10,074
	1
	АС-120/19

	5.
	ВЛ 110 кВ Кабельная – Кокшайск участок Уржумка – Кокшайск
	оп. № 1 – 86
	18,666
	1
	АС-120/19

	
	
	оп. № 86 – 98 (граница раздела эксплуатационной ответственности)
	3,175
	1
	АС-185/29

	6.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тиньговатово участок Тиньговатово – Динамо
	оп. № 1 – 54
	11,138
	1
	АС-120/19

	7.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тиньговатово участок Канаш – Динамо
	оп. № 97 (граница раздела эксплуатационной ответственности) – 181
	16,538
	1
	АС-120/19

	8.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Моргауши – Кукшум с отпайкой на ПС Нискасы
	оп. № 1 – 55 (отп. на ПС 110 кВ Нискасы)
	12,2
	1
	АС-120/19

	
	
	оп. № 55 (отп. на ПС 110 кВ Нискасы) – 126
	16,8
	1
	АС-120/19

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Нискасы
	7,426
	1
	АС-70/11

	9.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Катраси – Моргауши
	оп. № 1 – 13
	2,38
	1
	АС-120/19

	
	
	оп. № 13 – 39
	5,89
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 39 – 60
	5,049
	1
	АС-120/19

	
	
	оп. № 60 – 66
	1,39
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 66 – 95
	6,27
	1
	АС-120/19

	10.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Заволжская
	оп. № 1 – 187
	39,31
	1
	АС-120/19

	11.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Чапаевская № 1
	оп. № 1 – 73
	11,441
	1
	АС-150/24

	12.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Заовражная
	оп. № 1 – 136
	20,6
	2
	АС-120/19

	13.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Студенческая
	оп. № 1 – 126
	19,04
	2
	АС-120/19

	14.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Еласы I цепь
	оп. № 1 – 80 (отп. на ПС 110 кВ Россия)
	13,15
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 80 (отп. на ПС 110 кВ Россия) – 138 (отп. на ПС 110 кВ Сундырь)
	12,68
	2
	АС-120/19

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Россия
	2,29
	2
	АС-120/19

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Сундырь
	0,96
	2
	АС-120/19

	15.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Еласы II цепь
	оп. № 1 – 80 (отп. на ПС 110 кВ Россия)
	13,15
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 80 (отп. на ПС 110 кВ Россия) – 138 (отп. на ПС 110 кВ Сундырь)
	12,68
	2
	АС-120/19

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Россия
	2,29
	2
	АС-120/19

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Сундырь
	0,96
	2
	АС-120/19

	16.
	ВЛ 110 кВ П. Майдан – ЯМЗ I цепь
	оп. № 25 (граница эксплуатационной ответственности) – 128
	25,009
	2
	АС-120/19

	17.
	ВЛ 110 кВ П. Майдан – ЯМЗ II цепь
	оп. № 25 (граница эксплуатационной ответственности) – 128
	25,009
	2
	АС-120/19

	18.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Южная I цепь с отпайкой на ПС Лапсары
	оп. № 1 – 50а (отп. на ПС 110 кВ Лапсары)
	10,7
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 50а (отп. на ПС 110 кВ Лапсары) – 76
	5,039
	2
	АС-150/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Лапсары
	0,15
	2
	АС-240/32

	19.
	ВЛ 110 кВ Катраси – Южная II цепь с отпайкой на ПС Лапсары
	оп. № 1 – 50а (отп. на ПС 110 кВ Лапсары)
	10,7
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 50а (отп. на ПС 110 кВ Лапсары) – 76
	5,039
	2
	АС-150/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Лапсары
	0,15
	2
	АС-240/32

	20.
	ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Кабельная участок Порт – Кабельная
	оп. № 1 – 16
	5,6
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 16 – 68
	10,2
	1
	АС-240/32

	21.
	ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Катраси участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новая
	оп. № 1 – 49
	9
	1
	АС-185/29

	22.
	ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Катраси участок Катраси – Новая
	оп. № 1 – 213
	32,108
	1
	АС-150/24

	23.
	ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новый город № 1 с отпайками
	оп. № 1 – 9
	1,519
	1
	АС-240/32

	
	
	оп. № 9 – 85 (отп. на ГПП-1 ПАО «Химпром»)
	13,164
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 85 (отп. на ГПП-1 ПАО «Химпром») – 87 (отп. на ГПП-2 ПАО «Химпром»)
	0,292
	2
	АС-185/29

	
	
	оп. № 87 (отп. на ГПП-1 ПАО «Химпром») – 88
	0,172
	2
	АС-185/29

	24.
	ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новый город № 2 участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Спутник
	оп. № 1 – 60
	10,41
	2
	АС-185/29

	25.
	ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новый город № 2 участок Новый город – Спутник
	оп. № 1 – 9
	1,519
	2
	АС-240/32

	
	
	оп. № 9 – 59
	9,836
	2
	АС-185/29

	26.
	ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Тиньговатово участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Бройлерная
	оп. № 1 – 26
	3,925
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 26 – 57 (отп. на ПС 110 кВ Атлашево)
	7,194
	1
	АС-150/24

	
	
	оп. № 57 (отп. на ПС 110 кВ Атлашево) – 63
	1,105
	1
	АС-150/24

	
	
	оп. № 63 (отп. на ПС 110 кВ Атлашево) – 72
	1,3
	2
	АС-150/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Атлашево
	3,392
	1
	АС-70/11

	27.
	ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Тиньговатово участок Тиньговатово – Бройлерная
	оп. № 1 – 94
	21,84
	1
	АС-150/24

	
	
	оп. № 94 – 103
	1,3
	1
	АС-150/24

	28.
	ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Заволжская участок Тиньговатово – Цивильск
	оп. № 1 – 96
	19,61
	1
	АС-120/19

	29.
	ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Заволжская участок Цивильск – Оросительная
	оп. № 1 – 56
	11,41
	1
	АС-120/19

	
	
	оп. № 56 – 61
	0,96
	2
	АС-95/16

	30.
	ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Заволжская участок Оросительная – Красноармейская
	оп. № 1 – 6
	0,96
	2
	АС-95/16

	
	
	оп. № 6 – 61
	12,58
	1
	АС-120/19

	31.
	ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Заволжская участок Заволжская – Красноармейская
	оп. № 1 – 30
	5,34
	1
	АС-150/24

	32.
	ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Тюрлема участок Тиньговатово – Октябрьская
	оп. № 1 – 46
	9,57
	1
	АС-120/19

	33.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Катраси участок Катраси – Луч
	оп. № 1 – 130
	21,071
	2
	АС-150/24

	34.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Катраси участок Чебоксарская ТЭЦ-2 – Луч с отпайкой на ПС Светлая
	оп. № 1 – 16 (отп. на ПС 110 кВ Светлая)
	2,6
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 16 (отп. на ПС 110 кВ Светлая) – 112
	16,71
	2
	АС-150/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Светлая
	0,365
	2
	АС-120/19

	35.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Новый город № 2 с отпайкой на ПС Светлая
	оп. № 1 – 19 (отп. на ПС 110 кВ Светлая)
	2,8
	2
	АС-185/29

	
	
	оп. № 19 (отп. на ПС 110 кВ Светлая) – 38
	2,61
	2
	АС-185/29

	
	
	оп. № 38 – 46
	1,4
	2
	АС-240/32

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Светлая
	0,36
	2
	АС-120/19

	36.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Новый город № 1
	оп. № 1 – 38
	5,33
	1
	АС-185/29

	
	
	оп. № 38 – 46
	1,519
	2
	АС-240/32

	37.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Чебоксарская ТЭЦ-1
	оп. № 1 – 22
	4,2
	1
	АС-185/29

	38.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Кугеси I цепь с отпайками
	оп. № 1 – 7 (отп. на ПС 110 кВ Машзавод)
	0,84
	2
	АС-150/24

	39.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Кугеси I цепь с отпайками
	оп. № 7 (отп. на ПС 110 кВ Машзавод) – 19 (отп. на ПС 110 кВ Радуга)
	1,68
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 19 (отп. на ПС 110 кВ Радуга) – 43 (отп. на ПС 110 кВ Вурманкасы)
	3,39
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 43 (отп. на ПС 110 кВ Вурманкасы) – 70 (отп. на ПС 110 кВ Мясокомбинат)
	3,608
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 70 (отп. на ПС 110 кВ Мясокомбинат) – 83
	1,703
	2
	АС-120/19

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Радуга
	0,32
	2
	АС-150/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Вурманкасы
	0,02
	2
	АС-120/19

	40.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – ЧЗПТ ГПП-3 II цепь с отпайками
	оп. № 1 – 7 (отп. на ПС 110 кВ Машзавод)
	0,84
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 7 (отп. на ПС 110 кВ Машзавод) – 19 (отп. на ПС 110 кВ Радуга)
	1,68
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 19 (отп. на ПС 110 кВ Радуга) – 43 (отп. на ПС 110 кВ Вурманкасы)
	3,39
	2
	АС-150/24

	
	
	оп. № 43 (отп. на ПС 110 кВ Вурманкасы) – 70 (отп. на ПС 110 кВ Мясокомбинат)
	3,608
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 70 (отп. на ПС 110 кВ Мясокомбинат) – 83
	1,703
	2
	АС-120/19

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Радуга
	0,32
	2
	АС-150/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Вурманкасы
	0,02
	2
	АС-120/19

	41.
	ВЛ 110 кВ Вурманкасы – Парковая
	оп. № 1 – 11
	2,201
	1
	АС-95/16

	42.
	ВЛ 110 кВ Агрегатная-1
	оп. № 1 – 9 (отп. на ГПП-2 ОАО «ЧАЗ»)
	1,8
	2
	АС-400/51

	
	
	оп. № 9 (отп. на ГПП-2 ОАО «ЧАЗ») – 13 (отп. на ГПП-1 ОАО «ЧАЗ»)
	0,5
	2
	АСО-400/51

	
	
	оп. № 13 (отп. на ГПП-1 ОАО «ЧАЗ») – 15 (отп. на ГПП-3 ОАО «ЧАЗ»)
	0,25
	2
	АС-240/32

	
	
	оп. № 15 (отп. на ГПП-3 ОАО «ЧАЗ») – 25 (отп. на ПС 110 кВ Стрелка)
	1,7
	2
	АС-240/32

	
	
	оп. № 25 (отп. на ПС 110 кВ Стрелка) – 26 (отп. ГПП-1 ХБК)
	0,125
	1
	АС-240/32

	
	
	оп. № 26 (отп. ГПП-1 ХБК) – 28
	0,178
	1
	АС-240/32

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Стрелка
	0,02
	1
	АС-70/11

	
	
	отпайка на ГПП-1 ХБК
	0,163
	2
	АС-240/32

	43.
	ВЛ 110 кВ Агрегатная-2
	оп. № 1 – 9 (отп. на ГПП-2 ОАО «ЧАЗ»)
	1,8
	2
	АС-400/51

	
	
	оп. № 9 (отп. на ГПП-2 ОАО «ЧАЗ») – 13 (отп. на ГПП-1 ОАО «ЧАЗ»)
	0,5
	2
	АСО-400/51

	
	
	оп. № 13 (отп. на ГПП-1 ОАО «ЧАЗ») – 15 (отп. на ГПП-3 ОАО «ЧАЗ»)
	0,25
	2
	АС-240/32

	
	
	оп. № 15 (отп. на ГПП-3 ОАО «ЧАЗ») – 25 (отп. на ПС 110 кВ Стрелка)
	1,7
	2
	АС-240/32

	
	
	оп. № 25 (отп. на ПС 110 кВ Стрелка) – 26 (отп. ГПП-1 ХБК)
	0,125
	2
	АС-240/32

	
	
	оп. № 26 (отп. ГПП-1 ХБК) – 28
	0,178
	2
	АС-240/32

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Стрелка
	0,02
	2
	АС-70/11

	
	
	отпайка на ГПП-1 ХБК
	0,198
	2
	АС-240/32

	44.
	ВЛ 110 кВ Коммунальная – Заовражная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Коммунальная-1)
	оп. 38/9 – оп. 38/25
	2,48
	1
	АС-120

	
	
	оп. 1 – оп. 19, оп. 32 – 60 оп.
	5,23
	1
	АС-150

	
	
	оп. № 19 – оп. № 32
	3,3
	1
	АС-185

	
	
	оп. № 38 – оп. 38/9
	1,272
	1
	АС-240

	45.
	ВЛ 110 кВ Коммунальная – Студенческая II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Коммунальная-2)
	оп. 38/9 – оп. 38/25
	2,48
	1
	АС-120

	
	
	оп. 1 – оп. 19, оп. 32 – 42 оп.
	2,51
	1
	АС-150

	
	
	оп. № 38 – оп. 38/9
	1,272
	1
	АС-240

	
	
	оп. № 19 – оп. № 32
	3,3
	1
	АС-185

	46.
	ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Коммунальная I, II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Южная-1, 2)
	оп. № 27 – оп. 27/5
	0,622
	2
	АС-120

	
	
	оп. № 1 – оп. 41
	8,1
	2
	АС-150

	Южное производственное отделение



	1.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Батырево I цепь с отпайками
	оп. № 1 – 121 (отп. на ПС 110 кВ Маяк)
	22,54
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 121 (отп. на ПС 110 кВ Маяк) – 183 (отп. на ПС 110 кВ Комсомольская)
	11,92
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 183 (отп. на ПС 110 кВ Комсомольская) – 272
	21,66
	2
	АС-185/24

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Маяк
	1,25
	2
	АС-70/11

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Комсомольская
	менее 50 м
	
	

	2.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Батырево II цепь с отпайками
	оп. № 1 – 121 (отп. на ПС 110 кВ Маяк)
	22,54
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 121 (отп. на ПС 110 кВ Маяк) – 183 (отп. на ПС 110 кВ Комсомольская)
	11,92
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 183 (отп. на ПС 110 кВ Комсомольская) – 272
	21,66
	2
	АС-185/24

	3.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Батырево II цепь с отпайками
	отпайка на ПС 110 кВ Маяк
	1,25
	2
	АС-70/11

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Комсомольская
	менее 50 м
	
	

	4.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск участок Канаш – Чагаси
	 
	13,32
	1, 2
	АС-185/24

	5.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск участок Чагаси – Рассвет
	 
	20,27
	1, 2
	АС-185/24

	6.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск участок Рассвет – Ибреси
	 
	11,29
	1, 2
	АС-185/24

	7.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск участок Ибреси – Буинск
	 
	18,36
	1, 2
	АС-185/24

	8.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Буинск участок Буинск – Киря
	оп. № 225 – 139 (граница раздела эксплуатационной ответственности)
	23,02
	1, 2
	АС-185/24

	9.
	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга I цепь с отпайками
	оп. № 1 – 85 (отп. на ПС 110 кВ Ачаксы)
	20,34
	1, 2
	АС-150/19

	
	
	оп. № 85 (отп. на ПС 110 кВ Ачаксы) – 130 (отп. на ПС 110 кВ Вурнары)
	11,16
	1
	АС-150/19

	
	
	оп. № 130 (отп. на ПС 110 кВ Вурнары) – 131 (граница раздела эксплуатационной ответственности)
	0,21
	1
	АС-150/19

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Ачаксы
	0,29
	2
	АС-95/16

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Вурнары
	2,26
	1
	АС-95/16

	10.
	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга II цепь с отпайками
	оп. № 1 – 75 (отп. на ПС 110 кВ Ачаксы)
	20,06
	1, 2
	АС-150/19

	
	
	оп. № 75 (отп. на ПС 110 кВ Ачаксы) – 115 (отп. на ПС 110 кВ Вурнары)
	11,52
	1
	АС-150/19

	11.
	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга I цепь с отпайками
	оп. № 130 (отп. на ПС 110 кВ Вурнары) – 131 (граница раздела эксплуатационной ответственности) ВЛ
	
	
	АС-150/19

	12.
	ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга II цепь с отпайками
	отпайка на ПС 110 кВ Ачаксы
	0,29
	2
	АС-95/16

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Вурнары
	2,20
	1
	АС-95/16

	13.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Канаш-Тяга I цепь
	 
	6,41
	2
	АС-240/32

	14.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Канаш-Тяга II цепь
	 
	6,36
	2
	АС-240/32

	15.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тормозная I цепь
	 
	5,80
	2
	АС-185/24

	16.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тормозная II цепь
	 
	5,80
	2
	АС-185/24

	17.
	ВЛ 110 кВ Тормозная – Лесная I цепь
	оп. № 1 – 30
	5,22
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 17 – 30
	
	
	АС-70/11

	18.
	ВЛ 110 кВ Тормозная – Лесная II цепь
	оп. № 1 – 30
	5,22
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 17 – 30
	
	
	АС-70/11

	19.
	ВЛ 110 кВ Лесная – Восточная I цепь
	 
	4,85
	2
	АС-185/24

	20.
	ВЛ 110 кВ Лесная – Восточная II цепь
	 
	4,85
	2
	АС-185/24

	21.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная I цепь с отпайками


	оп. № 1 – 3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ)
	0,20
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) – 37
	5,68
	2
	АС-185/24

	
	
	отп. № 3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) – 7 (отп. на ПС 110 кВ Полимер)
	0,97
	2
	АС-150/19

	
	
	отп. № 7 (отп. на ПС 110 кВ Полимер) – 10
	0,28
	2
	АС-120/19

	22.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная II цепь с отпайками
	оп. № 1 – 3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ)
	0,203
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) – 37
	5,677
	2
	АС-185/24

	
	
	отп. № 3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) – 7 (отп. на ПС 110 кВ Полимер)
	0,972
	2
	АС-150/19

	
	
	отп. № 7 (отп. на ПС 110 кВ Полимер) – 10
	0,28
	2
	АС-120/19

	23.
	ВЛ 110 кВ Восточная – Янтиково I цепь


	оп. № 1 – 7
	1
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 7 – 96
	15,08
	2
	АС-120/19

	24.
	ВЛ 110 кВ Восточная – Янтиково II цепь


	оп. № 1 – 7
	1
	2
	АС-185/24

	
	
	оп. № 7 – 96
	15,08
	2
	АС-120/19

	25.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тиньговатово участок Канаш – Динамо
	оп. № 1 – 97 (граница раздела эксплуатационой ответственности)
	19,8
	1
	АС-120/19

	26.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Дружба I цепь с отпайкой на ПС Атнашево
	оп. № 1 – 17
	1,88
	2
	АС-95/16

	
	
	оп. № 17 – 55 (отп. на ПС 110 кВ Атнашево)
	6,816
	2
	АС-70/11

	
	
	оп. № 55 (отп. на ПС 110 кВ Атнашево) – 88
	5,63
	2
	АС-70/11

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Атнашево
	1,959
	2
	АС-70/11

	27.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Дружба II цепь с отпайкой на ПС Атнашево
	оп. № 1 – 17
	1,88
	2
	АС-95/16

	
	
	оп. № 17 – 55 (отп. на ПС 110 кВ Атнашево)
	6,816
	2
	АС-70/11

	
	
	оп. № 55 (отп. на ПС 110 кВ Атнашево) – 88
	5,63
	2
	АС-70/11

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Атнашево
	1,959
	2
	АС-70/11

	28.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема участок Канаш – Кибечи
	 
	14,049
	1, 2
	АС-150/19

	29.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема участок Кибечи – Шоркистры
	 
	16,582
	1, 2
	АС-150/19

	30.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема участок Шоркистры – Урмары
	 
	15,649
	1, 2
	АС-150/19

	31.
	ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема участок Тюрлема – Урмары
	 
	25,36
	1, 2
	АС-150/19

	32.
	ВЛ 110 кВ Тюрлема – Свияжск
	оп. № 1 – 80 (граница раздела эксплуатационной ответственности)
	18,725
	1
	АС-150/24

	33.
	ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Тюрлема участок Тюрлема – Картлуево с отпайкой на ПС Козловка
	оп. № 1 – 23 (отп. на ПС 110 кВ Козловка) 
	4,3
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 23 (отп. на ПС 110 кВ Козловка) – 80
	11,3
	1
	АС-95/16

	
	
	отпайка на ПС 110 кВ Козловка
	5,3
	2
	АС-95/16

	34.
	ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Тюрлема участок Октябрьская – Картлуево
	оп. № 1 (граница раздела эксплуатационной ответственности) – 116
	24
	1
	АС-95/16

	35.
	ВЛ 110 кВ Тюрлема – Козловка


	оп. № 1 – 23
	4,3
	2
	АС-120/19

	
	
	оп. № 23 – 58
	5,3
	2
	АС-95/16

	36.
	ВЛ 110 кВ Тюрлема – Тюрлема-Тяга I цепь
	 
	1,982
	2
	АС-185/24

	37.
	ВЛ 110 кВ Тюрлема – Тюрлема-Тяга II цепь
	 
	1,982
	2
	АС-185/24

	38.
	ВЛ 110 кВ Батырево – Сугуты
	 
	21,4
	1, 2
	АС-185/24

	39.
	ВЛ 110 кВ Сугуты – Слава
	 
	22
	1
	АС-120/19

	40.
	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Слава участок Комсомольская – Яльчики
	 
	30,091
	2
	АС-95/16

	41.
	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Слава участок Яльчики – Слава 
	оп. № 1 – 33
	5,442
	1
	АС-150/19

	
	
	оп. № 33 – 93
	11,274
	1
	АС-120/19

	42.
	ВЛ 110 кВ Сугуты – Шемурша
	 
	26,9
	1, 2
	АС-185/24

	43.
	ВЛ 110 кВ Алатырь – Шемурша участок Шемурша – Первомайская
	оп. № 188 (граница раздела эксплуатационной ответственности) – 273
	21,759
	1, 2
	АС-185/24


Перечень ПС 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» представлен в табл. 12.

Таблица 12
Перечень ПС 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – 
«Чувашэнерго»
	№ 
пп
	Наименование 
подстанции
	Наименование трансформатора
	Sном, МВА
	Обмотка 
трансформатора
ВН, СН, НН
	Uном, кВ
	Год ввода


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Алатырское производственное отделение



	1.1.
	ПС 110 кВ Алатырь
	Т-1
	40,0
	ВН
	115
	1992

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	Т-2
	40,0
	ВН
	115
	1995

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	1.2.
	ПС 110 кВ Алгаши
	Т-1
	2,5
	ВН
	110
	1980

	
	
	
	
	НН
	10
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1984

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.3.
	ПС 110 кВ Алтышево
	Т-1
	2,5
	ВН
	115
	2000

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	110
	1986

	
	
	
	
	НН
	10
	

	1.4.
	ПС 110 кВ Киря
	Т-1
	2,5
	ВН
	110
	2008

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	110
	1968

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.5.
	ПС 110 кВ Кожевенная
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1995

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1996

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.6.
	ПС 110 кВ Красноче​тайская
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1985

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1978

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.7.
	ПС 110 кВ Кувакино
	Т-1
	2,5
	ВН
	110
	1979

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	2,5
	ВН
	110
	1979

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.8.
	ПС 110 кВ Первомай​ская
	Т-1
	2,5
	ВН
	110
	1987

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.9.
	ПС 110 кВ Саланчики
	Т-1
	2,5
	ВН
	110
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.10.
	ПС 110 кВ Северная

	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	1994

	
	
	
	
	НН1
	6,6
	

	
	
	
	
	НН2
	6,6
	

	1.11.
	ПС 110 кВ Семенов​ская
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1995

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1995

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.12.
	ПС 110 кВ Хмельмаш
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1984

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.13.
	ПС 110 кВ Ходары
	Т-1
	6,3
	ВН
	110
	1986

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1982

	
	
	
	
	НН
	11
	

	1.14.
	ПС 110 кВ Шумерля
	Т-1
	15,0
	ВН
	110
	1963

	
	
	
	
	СН
	35
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	2010

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	1.15.
	ПС 110 кВ Порецкая
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	2007

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	2007

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.
	Северное производственное отделение



	2.1.
	ПС 110 кВ Аликово
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1980

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1980

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.2.
	ПС 110 кВ Атлашево
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1967

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1967

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.3.
	ПС 110 кВ Бройлерная
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1980

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1982

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.4.
	ПС 110 кВ Вурманкасы
	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	2017

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	2017

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.5.
	ПС 110 кВ Вурнары
	Т-1
	10,0
	ВН
	110
	1968

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	1973

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.6.
	ПС 110 кВ Динамо
	Т-1
	6,3
	ВН
	110
	1971

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.7.
	ПС 110 кВ Заволжская
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1991

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.8.
	ПС 110 кВ Заовражная
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1988

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1984

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	2.9.
	ПС 110 кВ Западная
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1972

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	2005

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-3
	25,0
	ВН
	115
	2011

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	2.10.
	ПС 110 кВ Кабельная
	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	1987

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	1987

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	2.11.
	ПС 110 кВ Катраси
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	2018

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1975

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.12.
	ПС 110 кВ Кировская
	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	1988

	
	
	
	
	СН
	11
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	1988

	
	
	
	
	СН
	11
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	2.13.
	ПС 110 кВ Красноар​мейская
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1971

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1976

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.14.
	ПС 110 кВ Кугеси
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1962

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	110
	2018

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.15.
	ПС 110 кВ Кукшум
	Т-1
	6,3
	ВН
	110
	1967

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1974

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.16.
	ПС110 кВ Лапсары
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1974

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1979

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.17.
	ПС 110 кВ Луч
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.18.
	ПС 110 кВ Моргауши
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1978

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	110
	1966

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.19.
	ПС 110 кВ Нискасы
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1971

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.20.
	ПС 110 кВ Новая
	Т-1
	40,0
	ВН
	115
	1982

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	40,0
	ВН
	115
	1985

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.21.
	ПС 110 кВ Новый город
	Т-1
	40,0
	ВН
	115
	2009

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	Т-2
	40,0
	ВН
	110
	2009

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	2.22.
	ПС 110 кВ Октябрь​ская
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1982

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1974

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.23.
	ПС 110 кВ Ороситель​ная
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1989

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.24.
	ПС 110 кВ Парковая
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1989

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1981

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	2.25.
	ПС 110 кВ Радуга
	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	2011

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	2012

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.26.
	ПС 110 кВ Россия
	Т-1
	5,6
	ВН
	110
	1998

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1987

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.27.
	ПС 110 кВ Светлая
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1982

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	110
	1987

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.28.
	ПС 110 кВ Стрелка
	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	2008

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	2008

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	2.29.
	ПС 110 кВ Студенче​ская
	Т-1
	40,0
	ВН
	115
	2001

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1979

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-3
	16,0
	ВН
	115
	1985

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	2.30.
	ПС 110 кВ Спутник
	Т-1
	40,0
	ВН
	115
	1973

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	40,0
	ВН
	115
	1975

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.31.
	ПС 110 кВ Сундырь
	Т-1
	6,3
	ВН
	110
	1967

	
	
	
	
	НН
	10,5
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1979

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.32.
	ПС 110 кВ Тиньговатово
	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	1973

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	1973

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	2.33.
	ПС 110 кВ Уржумка
	Т-1
	10,0
	ВН
	110
	1969

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	110
	1969

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	2.34.
	ПС 110 кВ Цивильск
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1988

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1994

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.35.
	ПС 110 кВ Южная
	Т-1
	40,0
	ВН
	115
	2010

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	40,0
	ВН
	115
	2008

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	2.36.
	ПС 110 кВ ЯМЗ
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1985

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1985

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	2.37.
	ПС 110 кВ Яндоба
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.
	Южное производственное отделение



	3.1.
	ПС 110 кВ Атнашево
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1998

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.2.
	ПС 110 кВ Ачаксы
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1972

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1984

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.3.
	ПС 110 кВ Батырево
	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	1975

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	40,0
	ВН
	115
	2005

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.4.
	ПС 110 кВ Буинск
	Т-1
	6,3
	ВН
	110
	1963

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1971

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.5.
	ПС 110 кВ Восточная
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1989

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1990

	
	
	
	
	НН
	6,6
	

	3.6.
	ПС 110 кВ Дружба
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1976

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1980

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.7.
	ПС 110 кВ Ибреси
	Т-1
	10,0
	ВН
	110
	1967

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1998

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.8.
	ПС 110 кВ Кибечи
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1993

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1993

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.9.
	ПС 110 кВ Комсомоль​ская
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1994

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	16,0
	ВН
	115
	1995

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.10.
	ПС 110 кВ Козловка
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1980

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1983

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.11.
	ПС 110 кВ Картлуево
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1977

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	6,3
	ВН
	115
	1979

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.12.
	ПС 110 кВ Лесная
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1985

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1985

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.13.
	ПС 110 кВ Маяк
	Т-1
	2,5
	ВН
	110
	1987

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.14.
	ПС 110 кВ Рассвет
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1978

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1978

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.15.
	ПС 110 кВ Слава
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1996

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.16.
	ПС 110 кВ Сугуты
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1995

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1995

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.17.
	ПС 110 кВ Тормозная
	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	1972

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	1975

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	
	
	
	
	НН
	6,3
	

	3.18.
	ПС 110 кВ Урмары
	Т-1
	16,0
	ВН
	115
	1994

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	1988

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.19.
	ПС 110 Хучель


	Т-1
	25,0
	ВН
	115
	2019

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	25,0
	ВН
	115
	2019

	
	
	
	
	ВН
	11
	

	3.20.
	ПС 110 кВ Шор​кистры
	Т-1
	2,5
	ВН
	110
	1984

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	2,5
	ВН
	110
	1987

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.21.


	ПС 110 кВ Шемурша
	Т-1
	20,0
	ВН
	115
	1975

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1994

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.22.
	ПС 110 кВ Чагаси
	Т-1
	6,3
	ВН
	115
	1992

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.23
	ПС 110 кВ Яльчики
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1985

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1986

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	3.24.
	ПС 110 кВ Янтиково
	Т-1
	10,0
	ВН
	115
	1998

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	

	
	
	Т-2
	10,0
	ВН
	115
	1998

	
	
	
	
	СН
	38,5
	

	
	
	
	
	НН
	11
	


В настоящее время основной проблемой функционирования и развития объектов электросетевого хозяйства в Чувашской Республике является высокая степень изношенности электросетевого оборудования:

доля автотрансформаторов 220 кВ и выше на подстанциях филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги на территории Чувашской Республики со сроком службы свыше 25 лет составляет порядка 100% от общей установленной мощности;

общая протяженность ВЛ 220–500 кВ со сроком службы более 40 лет – 39,7% от общей протяженности линий;

доля трансформаторов 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» со сроком службы свыше 25 лет – 67% от общей установленной мощности;
общая протяженность ВЛ 110 кВ со сроком службы более 40 лет – 52,1% от общей протяженности линий.
7. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт
Энергосистема Чувашской Республики входит в состав объединенной энергетической системы Средней Волги и включает в себя две действующие ТЭС и одну ГЭС, объединенные для параллельной работы электрическими сетями напряжением 500, 220 и 110 кВ. В состав энергосистемы Чувашской Республики входят Чебоксарская ТЭЦ-2 и Новочебоксарская ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее – филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»), филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».
Перечень электростанций энергосистемы Чувашской Республики с отнесением к энергокомпаниям приведен в табл. 13.

Таблица 13
Перечень электростанций энергосистемы 
Чувашской Республики

	Электростанция
	Генераторы

	
	количество, шт.
	мощность, МВт


	1
	2
	3

	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»


	Чебоксарская ТЭЦ-2
	4
	460

	Новочебоксарская ТЭЦ-3
	4
	351

	Филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС»


	Чебоксарская ГЭС
	18
	1370

	Итого
	26
	2181


По информации субъектов электроэнергетики, в 2021–2025 годах строительство объектов генерации или их вывод из эксплуатации не предусмотрены. 
8. Сводные данные по развитию электрической сети классом напряжения ниже 110 кВ

Инвестиционными программами субъектов электроэнергетики Чувашской Республики предусмотрено выполнение следующих мероприятий по развитию электрической сети классом напряжения ниже 110 кВ:

реконструкция, модернизация, ввод в работу ВЛ и КЛ в сводном объеме – 138,6 км;

реконструкция, модернизация, ввод в работу трансформаторных подстанций в сводном объеме – 22,5 МВ·А.

 Распределение данных мероприятий по годам представлено в табл. 14.

Таблица 14
Ввод, реконструкция и модернизация сетевых объектов классом 
напряжения ниже 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики по годам
	Наименование
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Всего

	ВЛ и КЛ, км
	22,9
	25,7
	23,7
	28,3
	38,0
	- 
	138,6

	ПС, МВ·А
	3,7
	7,3
	6,3
	4,0
	1,2
	 -
	22,5


9. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии

На территории Чувашской Республики расположена Чебоксарская ГЭС с прилегающим гидроузлом. Нормальный подпорный уровень водохранилища Чебоксарской ГЭС составляет 63,0 м.
В настоящее время на территории Чувашской Республики только один генерирующий объект (Чебоксарская ГЭС) функционирует на основе использования возобновляемого источника энергии. Установленная мощность Чебоксарской ГЭС составляет 1370 МВт.
_____________

