Анализ 

источников противопожарного водоснабжения 

в Чебоксарском  пожарно-спасательном гарнизоне

 Чувашской Республики за 9 месяцев 2020 года.
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» и приказа Главного управления МЧС России по Чувашской Республике от 22 января 2020 года №28/14 «Об организации контроля за исправным состоянием источников противопожарного водоснабжения на территории Чувашской Республики», в целях создания условий забора воды для пожаротушения из источников наружного водоснабжения на территории Чебоксарского района Чувашской Республики запланирована организация контроля состояния источников противопожарного водоснабжения в весенне-летний и осенне-зимний периоды 2020 года.
На территории местного Чебоксарского пожарно-спасательного гарнизона Чувашской Республики имеется 172 населенных пункта и 17 сельских поселений, где проживает 59,2 тыс. человек.

В районе выезда местного Чебоксарского пожарно-спасательного гарнизона имеется 526 источник противопожарного водоснабжения, из них:

149 пожарных гидранта; 
85 естественных водоёмов;

101 искусственных водоёмов;

191 водонапорная башня. 

                                                                                                     Диаграмма №1
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41 Пожарно-спасательной частью 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чуваши в целях организации работы по подготовке к эксплуатации наружного противопожарного водоснабжения проведен определенный комплекс мероприятий. В целях подготовки источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в весенне–летний и осенне–зимний периоды работниками 41 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии совместно с представителями обслуживающих организаций и администраций сельских поселений проводятся проверки технического состояния пожарных гидрантов, водоемов, пирсов и водонапорных башен. 
По итогам проверок составляются суточные акты, ведётся корректировка планшетов водоисточников противопожарного водоснабжения, оформляются журналы проверки источников противопожарного водоснабжения.   

Итоги проверок наружного противопожарного водоснабжения проанализированы по каждому сельскому поселению. По результатам проверок направлены информации в организации ответственные за содержание и ремонт источников водоснабжения (гидрантов, водоемов, водонапорных башен и пирсов для забора воды) для устранения замечаний. 
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Диаграмма №5
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По итогам проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Чебоксарского района за 9 месяцев 2020 года:
из 149 пожарных гидрантов – 2 находятся в технически неисправном состоянии; 

из 85 естественных водоёмов - 2 в неисправном состоянии (нет подъездных путей);
из 101 искусственный водоёмов - 2 в неисправном состоянии.  
из 191 водонапорная башня - 2 не исправны (не приспособлены, нет подъездных путей). 
Итого из 526 источников противопожарного водоснабжения на территории Чебоксарского района неисправно 8. 
В 2020 году по вопросам улучшения противопожарного водоснабжения проведена следующая работа: 

- направлены информации в органы местного самоуправления и обслуживающие организации о состоянии источников НППВ;
- запланировано проведение заседания КЧС и ПБ  в Чебоксарском районе с рассмотрением вопроса о состоянии противопожарного водоснабжения.
В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Чувашской Республике от 22 января 2020 года № 28/14 «Об организации контроля за исправным состоянием источников противопожарного водоснабжения на территории Чувашской Республики» разработан план - график проверки источников противопожарного водоснабжения.
В Чебоксарском районе постановлением Главы администрации от 19.04.2018 г. №381 «Об организации противопожарного водоснабжения на территории Чебоксарского района», все источники противопожарного водоснабжения закреплены за обслуживающими организациями (предприятиями) и главами сельских поселений. Главой администрации Чебоксарского района утвержден «Перспективный план по организации противопожарного водоснабжения в Чебоксарском районе на 2017 – 2020 года.

На территории Чебоксарского района плановые и контрольные проверки систем наружного противопожарного водоснабжения, в том числе по устранению выявленных недостатков и ремонту неисправных водоисточников, проводятся в соответствии с «Методическими рекомендациями и проведению проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения в подразделениях Государственной противопожарной службы Чувашской Республики», с соглашением с ООО «Теплоэнергосеть» и главами администраций сельских поселений. 
В соответствии с расписанием выезда подразделений пожарной охраны, гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Чебоксарского муниципального района (приложение 15) безводных населенных пунктов не имеется.
В настоящее время вопросы контроля за системами наружного противопожарного водоснабжения рассматриваются в ходе проведения КЧС по Чебоксарскому району, пожарно-тактических учений, при решении пожарно-тактических задач, отработке планов и карточек тушения пожаров и изучении оперативно-тактической характеристики района выезда (объектов, расположенных в районе выезда), а также сотрудниками ОНД и ПР по Чебоксарскому району при проведении мероприятий по надзору.
ВЫВОДЫ: 

Сельские поселения и населенные пункты с неудовлетворительным состоянием  противопожарного водоснабжения: 

За весенне-летний и осенне-зимний периоды 2020 года в ходе проверки источников наружного противопожарного водоснабжения наибольшее количество неисправных источников противопожарного водоснабжения в следующих сельских поселениях и населенных пунктах (ведется реконструкция водопроводов):

- Сарабакасинское сельское поселение (д. Сятракасы);
- Ишакское сельское поселение (с. Ишаки);

- Лапсарское сельское поселение (д. Ойкасы)

Сельские поселения и населенные пункты с положительным опытом обслуживания и использования  противопожарного водоснабжения: 

- Акулевское сельское поселение (д. Шорчекасы).
	Сведения по использованию водоисточников на пожарах

в Чебоксарском районе на 30.09.2020 года

	 
	Количество
	% к общему количеству потушенных ПО пожаров

	Общее количество  пожаров 
	125
	

	Потушено первичными средствами пожаротушения до прибытия ПО
	0
	

	Количество пожаров, потушенных ПО
	125
	

	из них:
	от АЦ без установки на водоисточник  
	37
	29,6%

	
	с установкой на ПГ
	0
	0%

	
	с установкой на ПВ 
	0
	0%

	
	с установкой на естественный водоем
	0
	0%

	
	с установкой на ВБ
	1
	0,8%

	
	от внутреннего п/пожарного водопровода
	0
	0%

	
	методом перекачки с использованием водоисточников, расположенных на расстоянии более 500 метров   
	0
	0%

	
	с использованием подвоза воды пожарной техникой 
	87
	69,6%

	
	с использованием нескольких видов водоисточников
	0
	0%


Предложения и мероприятия по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Чебоксарского района:
рассмотреть на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Чебоксарского района вопросы о состоянии и улучшении противопожарного водоснабжения и обеспечению безводных населенных пунктов источниками противопожарного водоснабжения;
вести контроль по устранению выявленных неисправностей противопожарного водоснабжения, оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды ПА и подъездные пути к водоемам (постоянно); 
при подготовке к эксплуатации в зимний период (в условиях низких температур) в ходе проверок и использовании противопожарного водоснабжения особое внимание уделять утеплению и очистке от снега и наледи;             
через ОНД и ПР по Чебоксарскому району УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию) принять меры по обеспечению источников противопожарного водоснабжения указателями согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
Заместитель начальника отряда – начальник
41 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Чувашской Республике-Чувашии
старший лейтенант внутренней службы                                                              А.С. Шангин
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