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Территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора по Чlъашской Республике -
Чувашии в Щивильском районе (ла;rее территориальнь]й отдел) в соответствии со ст.23
Федера.ltьного зzlкона от 07.12.2011г. J',lЬ416-ФЗ <О водоснабжении и водоотведенииD уведомJIяет,
что по результатам проведенного исследованиJI качества питьевой воды с целью социzшьно-
гигиенического мониторинга, производственпого лабораторного KoHTpoJuI, государственного
надзора за выполнением требований саЕитарного законодательства на объектах центр:l,,lизованных
систем водоснабжения в Козловском районе, установлено не соответствие гигиеническим
норматива}.r качества питьевой воды в исследованньж в 2020г. пробах воды из систем
централизованного водоснабжения населения.

Из источников цеЕтрализованного питьевого водоснабжения Козловского района в 2020г.
по санитарно-химическим покaц}ателям исследовЕшы 42 пробы, из них не соответствовztли
гигиеIIическим нормативаI\{ 15 проб, что сост.вJIяет З5,7О/о (в 2019г. -|2,2О/о, в 2018г. - 16,1%), при
среднереспубликанском показателе 22,68 % (в 2019г.- 24,0%,2018 - Z4,'1%). Не соответствующие
пробы воды установлены из следующих источников водоснабжения:

- по ул.К.Маркса, ул.Калипина, ул.Пушкина г.Козловка установлено превышение
гигиенических нормативов по цветности, м}тности.

- по ул.Нижнекург€шская г.Козловка устаЕовлено превышеЕие гигиенических нормативов
по цветности. м)тности, окисJuIемости перманганатнойi

- по ул.Слободская г.Козловка устaшовлено превь!шение гигиенических нормативов по
цветности, м}тности окисляемости перманганатной и нитратов;

- по ул.Октябрьскм (скважина Nч5), ул.Октябрьская (РСУ), ул.К.ПочинскЕtя, ул.Пупrкина,
ул.Нижнекурганская г.Козловка устiшовлено превышение гигиенических нормативов по
нитаmм;

- по ул.Пушкина (скважиЕы },,lЪ2,3), ул.Октябрьская (скважина Nч1) установлено
превышение гигиеЕических нормативов по общей жесткости, нитратаI\.t;

- по ул.Кминина г.Козловка установлено превышение по общей жесткости.

Уведомление о результатarх лабораторных исследований
питьевоЙ воды за 2020г. в Козловском рЙоне



По микробиологическйм показатеJIям исследовшrа 41 проба, не соответствующих проб, как
и в 2019г., 2018г. не установлеяо, при среднереспубликанском показателе в 2019г. - 0,74 % ( в
2019г. - |,76%, 2018t.- 1,1З%).

Из водопроводов (водонапорных баmен) в 2020г. по санитарно-химическим показателям
исследовано 30 проб, из них не соответствовали гигиеническим ЕормативаIu 4 пробы, что
cocTaBJuIeT 13,3% (в 2019г. -|'7,6Уо, в 2018г. из 7 проб не соответствовали 2 пробы), при
среднереспубликанском показателе 15,3 % (в 2019г. - 8,69Yо, в 2018 - |2,88%). Все не
соответств},ющие пробы воды устаIiовлены:

- из резервуара чистой воды насосной стаIIции 2-го подъема по ул.Лобачевского г.Козловка
установлено превышение гигиенических нормативов по цветности, мупrости, окисляемости
перманганатной;

- по ул.Ленина ст.Тюрлема,, д.Курочкина Тюрлеминского сельского поселения устt!новлено
превышение гllгиепическrх Еормативов по сухому остатку, общм жесткость и нитат:lм;

- д.Илебары Карачевского сельского поселеЕия установлено превышение по общей
жесткости;

Из водопроводов по микробиологическим показатеJuIм в 2020г. исследовtlно 29 проб, не
соответств},ющих проб, как и в 20l9r. и 2018г. пе уст:lновлено, при среднереспубликанском
показателе 1,08 % (в 20|9г. -|,4%, в 20l8 - 0,8%).

Из распределительной сети центрllлизовllнных систем холодного водоснабжения по
санитарно-химическим показатеJuIм исследовано 36 проб, их них 5 проб не соответствовало
гигиеническим норматив.rм, что составJtяет 13,8% (в 20|9г. -6,5%, в 2018 - 15,5%), средний
показатель по Чувашской Республикс составJIяет 5,57О/о (в 2019г. -5,55%, 2018г. - 6,0%).

Не соответствующие гигиеническим нормативам пробы воды из распределительной сети

устaшовлены:
- из водопроводной сети по ул.Коричева д.Можары, ул.Цевтральная д.Картлуево

Карамышевского сельского поселеяия установлено превышение показателей по общей жесткости;
- водопроводных сетей по ул.Советская д.Кlрочкина Тюрлеминского сеJIьского поселения,

ул.Молодежная с.Карамышево Карамышевского сельского поселения превышение по общей
жесткости, сульфатам;

- водопроводной сети по ул. Лесная ст.Тюрлема Тюрлеминского сеJIьского поселения
превышение по содержанию сульфатов.

По микробиологическим показатеJIям исследовано 57 проба, из них 2 пробы не
соответствов.lли гигиеническим нормативЕlI,1, что состilвJIяет 3,5% (в 2019г. - 2,46%, в 2018г. не
соответств).ющих проб воды не установлено), средний пока:}атель не соответствующих проб по
Чувашской Республике в 2020г. составляет |,26% (в 2019г. - 1,13%,2018г. - 1,5%).

Не соответствующие гигиеническим нормативам пробы воды по микробиологическим
показатеJuIм из распределительной сети установлены:

- из водопроводного сети МБОУ <Еметкинскм СОШ) Козловского района, обнаружены
общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ).;

- из водоразборной колонки по ул.Почтовая (вдоль железной дороги) ст.Тюрлема
Тюрлемипского сельского поселеяия, обнаружепы ОКБ, ТКБ.

Указанные факты подачи потребителям некачественной питьевой воды явJuIются
Еарушением требований п.4 ст.2З Федерального зчжона от 07.12.20|| }lЪ4lб-ФЗ кО водоспабжепии
и водоотведении>, cT.l9 Федерального з.жона от 30.03.1999 N952-ФЗ <О санитарво-
эпидемиологическом благополучии Еаселения)), п.п,3.1, 3.2 СанПиН 2.|.4.1074-01' <Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды цеЕтрализованньrх систем питьевого водоснабжепия.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения>.

Территоримьньй отдел Управления в соответствии со ст. 23 Федерального закона от
07,|2.20|1r. Ns41 6-ФЗ <О водоснабжении и водоотведении> предл.гает:

1. Администрации Козловского района Чувапlской Республики, Козловского
городского поселения Козловского района Чувашской Республики:



.Що 01 марта 202l года внести изменения в техническое задание на разработку или
корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества
питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

2. Руководителю МУП (ЖКХ Козловское>, главаь.r адмянистраций Карамышевского,
Карачевского, Тюрлеминского сельских поселения Козловского района:

2.1. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом
Управления в срок до 01 июля 2021 года.

2.2. Включить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии
с устаIlовленЕыми требовани.ш,tи в состав инвестиционной процраммы.

Территориальный отдел Управления предлагает в соответствии с п.10 ст.2З Федера,тьного
закона от 7 декабря 2011г. Ns416-ФЗ <О водоснабжении и водоотведении> проинформировать
население Козловского района о результатах лабораторньrх исследований питьевой водой, о
планах мероприятий по приведеЕию качества питьевой воды в соответствии с установленными
требованиями и об итогм испоJIнениJI этих планов.

Начыlьник территориального отдела

Трофимова Светлана Львовна
т.2 l2 l8 (8 8з545)

€ц Т.Г.Гермонова


