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Новочебоксарск
2015г.
	В техническом задании на разработку инвестиционной программы МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2015-2023 годы, утверждённое постановлением администрации города Новочебоксарска от 30.04. 2014г. №190 пункты 2-6 исключить.

Дополнить техническое задание следующего содержания:
1. Целями разработки и реализации Программы являются:
-достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска.
Программа решает следующие задачи:
- повышение надежности и качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- создание технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов;

2..Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
	
	№
	Показатель
	2015 г.

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,  водопроводных станций или иных объектов централизованной системы  водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %
	4,81

	3
	Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения  (ед./км)
	1,12

	4
	Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем технического водоснабжения  (ед./км) 
	0,21

	5
	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий  в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км))
	0,04

	6
	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км))
	7,12

	7
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	18,00

	8
	Доля потерь воды в централизованных системах технического водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	3,38

	9
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ куб.м) 
	0,30

	10
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/ куб.м)
	0,06

	11
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, подъёма и транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды (кВт*ч/ куб.м) 
	1,70

	12
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м)
	0,07



3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий. 
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства, в том числе:
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения:
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения):
Техническое водоснабжение:
1.2.1. Строительство камеры учёта на водоводе Ду-1200 мм  на ул. Х. Пятилетки и ул. Пионерская (ул. X.Пятилетки дом №17Д) с монтажом приборов учёта – 1 ед.
	
2.Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
2.1. Реконструкция существующих сетей водоснабжения:
Водоснабжение ХПВ:
2.1.2.  Реконструкция квартальных участков хоз-питьевой воды Д-50-250 мм – 0,097 п.м.
2.1.8.   Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: Д-300 мм от пр. Ельниковский до ул. Х-Пятилетки № 46 – 0,336 км.

2.2.Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
Техническое водоснабжение:
2.2.1. Реконструкция камеры №1, №7 на водоводе сырой воды Ду-800 мм перед блоком микрофильтров (БМФ) с монтажом компенсаторной вставки – 2 ед.

3.Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
3.1.  Модернизация существующих сетей водоснабжения:
Техническое водоснабжение:
3.1.1. Модернизация расходомеров на водоводах сырой воды Ду-800 мм перед блоком микрофильтров (БМФ) – 2 ком.
Водоснабжение ХПВ:
3.1.4. Модернизация расходомеров на водоводах подачи чистой воды в насосной станции (НС) 2-го подъёма Ду-1000 -1шт, Ду-1200 -1шт.
	
3.2. Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения):
Водоснабжение ХПВ:
3.2.3. Модернизация запорной арматуры с электроприводом Ду-200-800 мм на водоочистных сооружениях (ВОС) – 7 ед.
3.2.10. Модернизация контактного осветлителя (КО) с заменой дренажных труб, распределительного коллектора перед КО, загрузочного материала, питающих кабелей к электроприводам, запорных арматур и расходомеров – 2 ед.
3.2.11. Модернизация АСОДУ. Монтаж средств защиты информации – 1 ед.
3.2.12. Модернизация информационной системы защиты персональных данных – 1 ед.
3.2.15. Модернизация частотного преобразователя по нижней зоне (НЗ) в насосной станции (НС) 2-го подъёма – 1 ед.
3.2.16. Модернизация анализатора жидкости «Флюорат» - 1 ед.

4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:
Водоснабжение ХПВ:
4.4. Реконструкция системы обработки промывных вод от контактных осветлителей (КО) с внедрением узла обезвоживания осадка – 1 объект.


МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ         ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
1.1. Реконструкция существующих сетей водоотведения:
1.1.2. Реконструкция канализационных сетей Ду-200 мм с проектными работами                                        (ул. Комсомольская, 14, ул. Парковая, 37,39) – 0,312 км.
1.1.3. Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Д-50-250 мм – 0,268 км.

2. Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:
3.1. Модернизация частотного преобразователя EI-Р7012 125Н на КНС №7 – 1 ед.
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