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Состав научно-проектной документации 

 

№ 
раздела 

Обозна
чение Наименование Примечание 

1  Предварительные работы  
 ПРИ Исходная и разрешительная 

документация. Предварительные 
исследования 

 

2  Комплексные научные исследования  
2.1 АИ Историко-архивные и 

библиографические исследования 
 

2.2 ОЧ Обмерные чертежи 
Зондажи 

 

2.3 НИ Техническое заключение  
2.4 НИ Отчет по комплексным научным 

исследованиям 
Включая 
материалы 
фотофиксации  

3  Проект реставрации и 
приспособления 

 

Стадия I  Эскизный проект реставрации  
3.11 ЭП Пояснительная записка с обоснованием 

проектных решений 
 

3.12 ЭП Архитектурные и конструктивные 
решения 

Включая цветовое 
решение фасадов 

3.13 ЭП Проект предмета охраны  
Стадия II  Проект  
3.21 КР Архитектурные и конструктивные 

решения 
Включая чертежи 
на изделия 
индивидуального 
изготовления 

3.22  Инженерное оборудование  
3.231 ЭОМ Электроснабжение  
3.232 СС Слаботочные системы  
3.24 ПОР Проект организации реставрации  
3.25 ПБ Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

Стадия III  Рабочая проектно-сметная 
документация 

 

3.3  Сметная документация  
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Общие данные

ПримечаниеНаименованиеЛист

Ведомость документации основного комплекта

1

2

Однолинейная расчетная схема 3

План электрических сетей  к светильникам и розеткам 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

токопроводов. Выпуск 1.

Ссылочные  документы

Установка одиночных и протяжных ящиков,

коробов с зажимами, щитков освещения и 

ТП 5.407-64

Правила устройства электроустановокПУЭ-02г.

Минэнерго РФ.

Прилагаемые  документы

03/2019-ЭО.С-1 Спецификация оборудования и материалов 

Общие указания.

Электротехническим разделом рабочего проекта предусматривается электроосве-

щение и электрооборудование в соответствии с СП 52.13330.2011, СП 256.1325800.2016 и

ПУЭ.

Категория электроснабжения - III.

Учет электроэнергии на вводе ЩР.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно СП256.1325800.201  "Проектиро-

вание и монтаж установок жилых и общественных зданий".

Расчет освещения выполнен в соответствии с СП 52.13330.2011 "Естественное и

искуственное освещение".

Групповые сеи выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS , прокладываемым открыто в трубах

ПВХ  по потолку и стенам.

Для электроустановок напряжением до 1кВ принята система TN-C-S, в которой нуле-

вой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены от ТП до ВРУ, а от ВРУ до элек-

троприемников разделены на всем ее протяжении.

Заземление выполнить в соответствии с ПУЭ.

На вводе  выполнить систему уравнивания потенциалов. Присоединение проводников

уравнивания потенциалов к трубопроводам коммуникаций, к строительным конструкциям

и др. частям должны выполняться организациями производящими монтаж или установку

этих систем, под наблюдением представителей эл.монтажных организаций.

Все электромонтажные работы производить согласно СП 76.13330.2016 "Электро-

технические устройства".

Эксплуатация электрооборудования осуществляется в соответствии с "Правилами

технической эксплуатации электроустановок потребителей".

3
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Iр, (А)

Ру, (кВт)

Розетки

PI

Гр.1

Гр.2

ВА47-63-1Р/6А

ЩР

ВРУ8-11-2Н-102

ВА47-63-1Р/16А

Рабочее омвещение

Гр.5

ВА47-63-1Р/16А

Резерв

ВВГнг(А)-LS-3х1.5

Гр.3

ВА47-63-1Р/16А

Гр.4

ВА47-63-1Р/16А

0.2/1.0

1.0/4.7

N

L
1

,
L

2
,
L

3

P
Е

Ру=2.2кВт

Iр=3.3А

Рр=2.1кВт

ВА47-63-3Р/20А

Розетки 1.0/4.7

Резерв

ВВГнг(А)-LS-3х2.5

ВВГнг(А)-LS-3х2.5
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Однолинейная расчетная схема

3

Меркурий 234

ARNM-01 РВ.R

380В, 60А, кл.т.1

3
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Электрооборудование

Наименование и техническая характеристикаПозиция

Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа

Код

оборудования,

изделия, материала

Завод изготовитель

Единица

измерения

Кол-во

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

шт 6
Светильник светодиодный , 31Вт, IP54

ALS.OPL UNI LED 1200

шт 1
Светильник светодиодный , 12Вт, IP65

CD LED 13

Выключатель наружной установки одноклавишный брызгозащищенный

ВА66-102Б-би шт 2

6А, 220В, IP44

Розетка открытой  установки влагозащищенная,

шт 6

с 3-м заземляющим контактом, IP44, 16А

РА16-126Б-би

Коробка ответвительная

шт 15

IMT35093

2
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Наименование и техническая характеристикаПозиция

Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа

Код

оборудования,

изделия, материала

Завод изготовитель

Единица

измерения

Кол-во

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Щит вводно-распределительный, герметичный с РЕ-шиной

ВРУ8-11-2Н-102-УХЛ4 к-т 1

 - с учетом электрической энергии на вводе

 ВА47-29-1С на 10А  - 1шт,

 - с автоматическими выключателями на отходящих линиях

 Меркурий 234 ARNM-01 РВ.R 380В, 60А, кл.т.1

 ВА47-29-1С на 16А  - 4шт,

 - с вводным автоматическим выключателем

 ВА47-29-3С на 20А - 1шт,

 Кабель силовой с цветными медными жилами с изоляцией и ВВГнг(А)-LS-0.66

 с низким дымо- и газовыделением, 660В,

 оболочкой из ПВХ композиций, пониженной пожароопасности

ТУ16.К71-310-2001

 сеч.3х1.5кв.м

 сеч.3х2.5кв.м

м 50

м 70

 Полоса 5х40мм ГОСТ 103-76

 Уголок 50х50х5мм ГОСТ  8509-93

м 12

м 9

Гибкая гофрированная  труба из ПНД/ПВД цвет красный,

степень защиты IP55,  наружным диаметром  20мм

м 110

Изм. N уч. Лист Nдок. Подпись Дата

Лист
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